Приложение №3 к извещению
	ДОГОВОР №

на оказание услуг по комплексному техническому и аварийному обслуживанию

инженерной инфраструктуры объектов муниципальной собственности




г. Новый Уренгой                                                                                               __________2025

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная клубная система», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иллеш Лилии Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании по тексту договора именуемые «Стороны», в соответствии со ст. 1 п. 2 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная клубная система», заключили настоящий договор о нижеследующем:
	1. Предмет договора.


1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по комплексному техническому и аварийному обслуживанию инженерной инфраструктуры объектов муниципальной собственности Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Место оказания услуг:




- 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Ленинградский проспект, дом 9;

- 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Монтажник, дом 62.



1.3. Дата начала оказания услуг: с 01.04.2025 по 31.12.2025 г.

	                                                  2.  Цена и порядок расчетов.


2.1. Цена договора по комплексному техническому обслуживанию инженерных сетей определяется составляет ___________________________ (__________________________________) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен. 
2.2. Расчеты за оказанные услуги по техническому обслуживанию, производятся на основании акта оказанных услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта Заказчиком. Оплата производится на основании акта оказанных услуг.
2.3. В случае изменения реквизитов расчетного счета Исполнитель обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.5. Датой (днём) оплаты Стороны настоящего Договора считают дату (день) принятия банковским учреждением платёжного поручения Заказчика о перечислении денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.6. Непредставление Исполнителем счета, Акта оказанных услуг, или представление их с нарушением формы, либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты Услуги, до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

	3.Порядок приемки работ.


3.1.  Исполнитель ежемесячно в срок до 30-го числа отчетного месяца сдает Заказчику выполненные работы по акту оказанных услуг.
3.2. Заказчик в течение 5 дней с момента получения Актов оказанных услуг подписывает и скрепляет их печатью, либо дает мотивированный отказ в письменной форме. При пропуске указанного срока акт, считается согласованными и принятым к оплате от даты предъявления. Один экземпляр подписанного акта оказанных услуг остается у Заказчика, один экземпляр подписанного акта оказанных услуг передается Исполнителю.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика в приеме работы стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 
3.4. Исполнитель по факту оказания услуг направляет Заказчику Акт оказанных услуг в двух экземплярах, либо по средством ЭДО Контур.Диадок.
	4.Обязанности сторон.


4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. В течение 3 (трех) дней после подписания настоящего Договора передать Исполнителю на техническое обслуживание объекты и оборудование по Акту приема-передачи с указанием технического состояния передаваемых объектов и оборудования на момент передачи.

4.1.2. Обеспечить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора назначение приказом по своему предприятию должностного лица, ответственного за эксплуатацию и сохранность инженерных сетей, оборудования, а также за ежедневное ведение журнала обхода инженерных сетей на предмет их надлежащей, безаварийной работы. Копию указанного приказа направить Исполнителю.
4.1.3. Предоставить Исполнителю в течение 5 (пяти) дней с момента заключения договора полный список всех организаций и лиц, занимающих на любых основаниях какие - либо помещения с обслуживаемым оборудованием с их юридическими и почтовыми адресами, телефонами и именами руководителей. 

4.1.4. Использовать инженерные сети теплоснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и электроосвещения в соответствии с их назначением, содержать их в полной исправности, не допускать несанкционированного вмешательства в работу инженерных систем и оборудования некомпетентными (неквалифицированными) лицами, не прошедшими специальный курс обучения, инструктаж. Не проводить переоборудования инженерных, сантехнических, электротехнических сетей без письменного согласования с Исполнителем, не допускать установления механизмов и технического оборудования, нарушающих работу по содержанию и эксплуатации сетей.

В случае нарушений условия данного пункта настоящего Договора Исполнитель не несет ответственность за ненадлежащую работу инженерных систем.
4.1.5. Информировать Исполнителя об изменении нормативно-технических требований по эксплуатации к обслуживанию инженерных систем.

Заказчик обязан своевременно извещать Исполнителя о дате перехода объектов на другой режим работы потребления энергоресурсов (прекращение, подача энергоресурсов, изменение температурного графика на объекты и иную информацию).
4.1.6. Обеспечить круглосуточный доступ к системам в период проведения технического обслуживания и ремонта. Системы не должны быть закрыты и загромождены.

4.1.7. Выполнять предписания и рекомендации Исполнителя, касающиеся эксплуатации инженерных систем.

4.1.8. Своевременно уведомлять Исполнителя о нарушениях в работе сетей и принимать меры к их устранению.

4.1.9. Ежемесячно производить приемку оказанных услуг.                                                                                  4.1.10. Оплатить Исполнителю стоимость услуг в размере, порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Обеспечить качественное выполнение порученных услуг в соответствии с действующими нормами эксплуатации сетей и оборудования и условиями настоящего Договора.

4.2.2. Обеспечить состояние инженерного оборудования и всего имущества, переданного Заказчиком Исполнителю для обслуживания, на уровне не ниже зафиксированного на момент передачи, с учетом его износа при эксплуатации.
4.2.3. В суточный срок информировать Заказчика об аварийных ситуациях, нарушениях правил пользования санитарно-техническими системами, системами электроснабжения, предоставлять на запрос Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами их эксплуатации.

4.2.4. Проводить работу по выявлению причин аварийных ситуаций.

4.2.5. Обеспечить прием, регистрацию заявок в рабочие, выходные, праздничные дни - круглосуточно. В срок не позднее 1 (одного) часа со времени поступления заявок принять все необходимые меры по локализации аварийной ситуации в соответствии с действующими нормами, № телефона диспетчерской службы: 
4.2.6. Направлять Заказчику информацию о необходимости капитального или текущего ремонта систем и оборудования, находящихся на обслуживании и в случае необходимости ремонта составить дефектные ведомости.

4.2.7. По запросу Заказчика направлять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Договора.

4.2.8. Допускать к производству работ квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку.

4.2.9. Устранить за счет собственных средств обнаруженные Заказчиком недостатки в оказанных услугах.
4.2.10. Ежемесячно сдавать Заказчику выполненные работы в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора.
4.2.11. Предоставление (передача) Заказчику оригинала УПД и акта оказанных услуг может производится посредством системы электронного документооборота Контур.Диадок.
	5. Права сторон


5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5.1.2. Проводить обследования и проверки технического состояния систем, снимать показания приборов учета электроэнергии, тепла и воды.
5.1.3. При выявлении недостатков, возникших по вине Исполнителя требовать безвозмездного устранения недостатков.

5.2. Исполнитель имеет право:

5.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и количество необходимого для этого персонала.

5.2.2. Привлекать по своему усмотрению других лиц, имеющих разрешение на осуществление соответствующих видов деятельности.

5.2.3. Отказаться от исполнения Договора в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования выполнения работ.

5.2.4. Продлить сроки выполнения отдельных видов работ при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, с письменным уведомлением Заказчика.

5.2.5. Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ в размере и срок, установленный настоящим Договором.
	6.Ответственность сторон.


6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.4. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. Исполнитель не несет ответственности за обязательства, принятые на себя Заказчиком перед энергоснабжающими организациями по заключенным им договорам поставки энергоресурсов.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Исполнитель обязуется соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикоррупционного законодательства, в том числе, гарантирует, что он и его аффилированные лица, работники или посредники:

· не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;

· не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-либо физических или юридических лиц, включая, но, не ограничиваясь, коммерческих организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государственных и муниципальных служащих.

       В случае возникновения у Исполнителя подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, Исполнитель обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о нарушении. В письменном уведомлении Исполнитель обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи. Стороны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.

       Исполнитель обязан по требованию Заказчика раскрыть информацию о конечных бенефициарах в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого запроса.

       В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящей статьёй, Заказчик имеет право в любой срок в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении или изменении Договора. Исполнитель вправе требовать возмещения убытков в полном объёме, возникших в результате такого расторжения или изменения Договора.

	8. Разрешение споров


8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между Сторонами, в порядке претензионного производства. Срок рассмотрения претензии десять дней.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ЯНАО.
	9. Прочие условия.


9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
9.2. Все уведомления (сообщения, документация, акты, счета и так далее), направленные в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, будут считаться направленными надлежащим образом, если они отправлены с помощью системы юридически значимого обмена электронными документами «СКБ Контур.Диадок», либо через системы юридически значимого обмена электронными документами других доверенных операторов ЭДО ФНС РФ.

Датой получения уведомления (сообщения, документация, акты, счета и так далее) считается дата в извещении о получении (ИОП), сформированного в системе юридически значимого обмена электронными документами, нарочно или почтой.

	10. Срок действия договора


10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с даты заключения  и действует по 31.12.2025, а в части взятых на себя обязательств – до полного их исполнения.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика.
10.3. Нижеследующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение №1- Спецификация;

Приложение №2- Техническое задание.
	11. Адреса и реквизиты сторон

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная клубная система»

Юр. адрес: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Ленинградский проспект, дом 9

Факт. адрес: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Ленинградский проспект, дом 9
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  Приложение № 1
                                                                                                    к договору № ______ от _________ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по комплексному техническому и аварийному обслуживанию

инженерной инфраструктуры объектов муниципальной собственности

Объект: Городской дворец культуры «Октябрь»

ЯНАО, г. Новый Уренгой, проспект Ленинградский, дом 9. 

Объект: Центр национальных культур

ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон Монтажник, дом 62. 

	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед.
изм.
	Кол-во услуг 
	Цена в месяц, (руб.)
	Сумма,
(руб.)

	1.
	
	Усл. ед.
	3
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_______________ 




 _______________ Л.Н. Иллеш

_________________ 2025                                       _________________ 2025 
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 М.П.

Приложение № 2
                                                                                                    к договору № ______от   _________ 

Техническое задание

на оказание услуг по комплексному техническому и аварийному обслуживанию инженерной инфраструктуры объектов муниципальной собственности
81.10.10.000
Услуги по обслуживанию помещений комплексные
Место оказания услуг: 

- 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Ленинградский проспект, дом 9;

- 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Монтажник, дом 62.
Сроки оказания услуг: с 01.04.2025 по 31.12.2025 г.
Комплексное техническое и аварийное обслуживание инженерной инфраструктуры объектов муниципальной собственности включает в себя оказание следующих услуг:

1.Системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

1.1. В начале отопительного сезона Исполнитель производит по заявке Заказчика (либо – по согласованию с Заказчиком) запуск и наладку (регулировку) систем теплоснабжения. При этом обеспечиваются необходимые мероприятия по развоздушиванию, проливке, устранению непрогревов на внутренних сетях теплоснабжения (в течение смены).

По окончании отопительного сезона Исполнитель производит по заявке Заказчика (либо – по согласованию с Заказчиком) отключение систем теплоснабжения.

При запуске и отключении систем теплоснабжения Исполнитель в обязательном порядке информирует представителей энергоснабжающих организаций о факте запуска (отключения), а также обеспечивает оформление акта о запуске (отключении) указанных систем, подписанного представителями Исполнителя, энергоснабжающих организаций, эксплуатируемых учреждений и Заказчика.
1.2. Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнения сгонов (в течение смены).

1.3. Устранение течи или смена гибкой подводки присоединения сантехнических приборов, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов (в течение смены).

1.4. Регулярно (не менее двух раз в год) производить очистку ливневой канализации на объекте во избежание протекания кровли. В весенний и осенний период проверку ливневой канализации производить еженедельно. 

1.5. Устранение засоров канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек (в течение смены). Содержание колодцев (камер) в рабочем состоянии. Систематическая их очистка от мусора и грязи. Проверка целостности люков колодцев (ежемесячно), незамедлительные ремонтные работы наружных элементов канализационной сети с последующим уведомлением Заказчика. В зимний период принять меры по обозначению расположения колодцев (с момента выпадения снега, вплоть до его таяния), в целях сохранности конструкции при механизированной уборке территории.

1.6. В течение одного месяца со дня принятия объекта на обслуживание, при отсутствии технического паспорта на тепловой пункт, составить на каждый тепловой пункт технический паспорт согласно ПТЭТЭ п.9.1.5. Восстановить по факту необходимые схемы прокладки трубопроводов и оборудования на объекте с обозначениями и номерами оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры.

1.7. Устранение неисправностей в системах отопления и ГВС (трубопроводов, приборов, арматуры расширительных бачков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушиваний, устранение протечки отопительных приборов и полотенцесушителей, крепление трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции.  Регулировка системы в течение суток.

1.8. Составить график проверки пожарных водоводов, согласовать график в ГПН и направить его Заказчику. Проверку состояния пожарного водовода и технической возможности  его на водоотдачу, перемотку пожарных рукавов, провести до 30 июля,  в присутствии инспектора ГПН  и ответственного представителя учреждения с составлением акта, предоставленного после подписания в адрес Заказчика в 2-х экземплярах.

По требованию Заказчика обеспечивать внеплановую проверку состояния пожарного водовода, пожарных рукавов и кранов, с предоставлением, при необходимости, письменного отчёта.

1.9. Ежемесячное обслуживание (осмотр, проверка состояния, мелкий ремонт) задвижек с электроприводом на обводных линиях трубопроводов холодного водоснабжения. В случае необходимости обеспечить проверку срабатывания задвижки с электроприводом в присутствии ответственных представителей Учреждения и организации, обслуживающей систему АПС на объекте. По факту проверки составить акт работоспособности оборудования, а также обеспечить последующую опломбировку обводной линии привлечением представителей ресурсоснабжающей организации.

Не реже одного раза в две недели обеспечить проверку пломб задвижек с электроприводом на обводных линиях трубопроводов холодного водоснабжения на предмет их целостности, после чего в обязательном порядке составить акт состояния пломб (каждое 1 и 15 число месяца).

Опломбировка обводной линии силами представителей ресурсоснабжающей организации обеспечивается незамедлительно (в течении 3 рабочих дней) после каждого срабатывания системы АПС.

1.10. Проведение консервации систем отопления после окончания отопительного сезона, прочистка ершом и промывка стояков, подводки к отопительным приборам. Гидро-пневматическая промывка внутренних и наружных трубопроводов, отопительных приборов, грязевиков, гидравлическое испытание внутренних и наружных систем отопления с предоставлением актов, подписанных представителями энергоснабжающих организаций и представителями эксплуатируемых учреждений, до 05 августа 2025 года Заказчику в 3-х экземплярах. Работа по промывке и испытанию сетей должна быть завершена до 05 августа 2025 г. График производства промывок и гидравлических испытаний (согласованный с представителями энергоснабжающей организации – АО «УТГ-1») направить в адрес Заказчика в срок до 03.07.2025 г.

Внеплановая (по заявке Заказчика) гидро-пневматическая промывка внутренних и наружных трубопроводов, отопительных приборов, грязевиков внутренних и наружных систем отопления в случае установленного факта затруднённого прохода теплоносителя, засора трубопроводов и т.п., а также для устранения замечаний энергоснабжающей организации, с оформлением акта, подписанного представителями Исполнителя, представителями эксплуатируемых учреждений и представителями Заказчика, а в случае необходимости – и представителями энергоснабжающих организаций.

Своевременная поверка (замена) приборов КИПиА.

Разборка, очистка и промывка всех деталей, притирка клапанов и пробок кранов, набивка сальников.

1.11. Для обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и с целью экономии бюджетных средств, предназначенных для оплаты коммунальных услуг, Исполнитель производит по заявке Заказчика отключение горячего водоснабжения в соответствии с графиками отключения, предоставленными Заказчиком. Отключение производится в присутствии представителей энергоснабжающих организаций, с обязательным оформлением акта, подписанного представителями Исполнителя, энергоснабжающих организаций, эксплуатируемых учреждений и Заказчика.

1.12. Гидро-пневматическая промывка систем холодного водоснабжения с оформлением акта, подписанного представителем энергоснабжающей организации (АО «Уренгойгорводоканал») и представителями эксплуатируемых учреждений, (до 05 августа 2025 г.). Акт предоставляется в адрес Заказчика в срок до 05 августа 2025 года в 3-х экземплярах. Предоставление проб воды (по согласованию) для проведения химического и бактерицидного анализа в «Роспотребнадзор» (Центр гигиены и эпидемиологии) для получения заключения о качестве питьевой воды. Предоставление заключения о качестве питьевой воды Заказчику в срок до 05 августа 2025 г.

Внеплановая (по заявке Заказчика) гидро-пневматическая промывка систем холодного водоснабжения (а в случае крайней необходимости – хлорирование с повторной промывкой) в случае установленного ухудшения качества воды, а также для устранения замечаний, выявленных проверкой «Роспотребнадзор» (Центр гигиены и эпидемиологии), иных надзорных органов, с оформлением акта, подписанного представителями Исполнителя, представителями эксплуатируемых учреждений и представителями Заказчика.

1.13. По факту устранения неисправностей сетей (систем) водоотведения, прочистки и проверки состояния канализационных колодцев, выполнения проверки готовности их к эксплуатации в осенне-зимний период – предоставить акты проверки, подписанные представителями эксплуатируемых учреждений, до 05 августа 2025 года Заказчику в 3-х экземплярах. Работа по подготовке сетей канализации должна быть завершена до 05 августа 2025 г.

1.14. По факту испытания внутреннего противопожарного водовода (при его наличии), выполнения проверки готовности его к эксплуатации в осенне-зимний период – предоставить акты проверки, подписанные представителями эксплуатируемых учреждений, до 05 августа 2025 года Заказчику в 3-х экземплярах. Работа по подготовке пожарного водовода должна быть завершена до 05 августа 2025 г.

1.15. Не реже одного раза в месяц осмотр сетей тепловодоснабжения, водоотведения, в присутствии ответственных представителей учреждения. По факту осмотра составить и предоставить Заказчику акт осмотра инженерной инфраструктуры эксплуатируемого объекта.

1.16. В процессе обслуживания сетей тепловодоснабжения и водоотведения объектов обеспечить контроль за их работоспособным состоянием в условиях сезонной эксплуатации, т.е. предупреждение, недопуск их остановки и, как следствие, размораживания данных сетей, своевременный контроль за циркуляцией теплоносителя, работой трубопроводов водоснабжения и водоотведения. В случае остановки работы сетей – незамедлительно принять исчерпывающие меры по прочистке, прогреву, пропариванию сетей, с последующим их запуском, а в случае необходимости и регулировкой. Для прочистки, прогрева, пропаривания применить каналопромывочное оборудование или паропроизводящие установки, имеющиеся в наличии у Исполнителя, либо привлечь по Договору других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п.

Эксплуатация специального оборудования, необходимого для прочистки, прогрева, пропаривания сетей тепловодоснабжения и водоотведения, включена в цену Договора.

1.17. В случае необходимости оформить в отделе по государственному энергетическому надзору Ростехнадзора, акт-допуск тепловых энергоустановок в эксплуатацию требуемого объекта.

Электронный узел учёта тепла и воды:

1.18. Контроль работоспособности счетчика один раз в неделю

1.19. Ежеквартальная очистка приборов, а при искажении показаний приборов – 1 раз в месяц.

1.20. Проверка крепления приборов по месту установки, а при обнаружении дефектов - их немедленное устранение.

1.21. Проверка наличия пломб и маркировок - 1 раз в месяц. При обнаружении срыва пломб - вызов энергоснабжающей организации для опломбирования прибора учета.

1.22. Ежемесячно в период с 20-го по 23-е число снимать показания приборов учета расхода тепла и воды. В адрес Муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная клубная система» показания приборов учета тепла и воды должны быть предоставлены не позднее 23 числа отчетного месяца. Показания приборов учета тепла и воды оформляются и передаются в Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная клубная система в соответствии с актом снятия показаний приборов учёта электрической энергии, с сопроводительным письмом.

Приемка оказанных услуг, осуществляется на основании Акта оказанных услуг, сведений о показаниях приборов учета расхода тепла и воды и копии сопроводительного письма о передаче показаний приборов учета в ресурсоснабжающую организацию.

2. Системы электроснабжения, электроосвещения и электрооборудования:

2.1. Устранение неисправности электротехнических устройств:  проведение проверки систем коммерческого учета электрической энергии, с осуществлением последующей замены при выходе из строя (трансформаторов тока, счетчиков электрической энергии), смена ламп, электронных пускорегулирующих аппаратов (при этом смена ламп в светильниках, замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена стартеров и электронных пускорегулирующих аппаратов включена в цену Договора), замена ламп на светильниках декоративной подсветки зданий, декоративных светильниках на территории объектов.

Обеспечить мероприятия по ревизии, ремонту и восстановлению работоспособности праздничной и архитектурной (фасадной) иллюминации (декоративные световые конструкции) в летний период. По факту ревизии и ремонта праздничной и архитектурной (фасадной) иллюминации (декоративные световые конструкции) оформить и направить в адрес Заказчика акты осмотра (проверки), подписанные представителями Исполнителя и учреждения в срок до 05.08.2025 года.

2.2. Смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, автоматических выключателей, рубильников, стартеров, люминесцентных ламп, светильников и их креплений, мелкий ремонт электропроводок, замена поврежденного участка кабелей и проводов (в течение смены). Ежемесячно проводить профилактический осмотр электропроводки. Устранение «скруток» в электропроводке объектов до 01.09.2025 года. Соединение жил электропроводов на объекте должно быть выполнено при помощи пайки, опрессовки, с помощью специальных зажимов.

Смена люминесцентных, светодиодных ламп (светодиодных светильников) в помещениях на однотонные, в соответствии с требованиями СанПиН.

2.3. Проверка и восстановление заземления оболочки эл. кабель, проверка сопротивления изоляции проводов.

2.4. Проверка соответствия электрооборудования условиям эксплуатации и нагрузки, очистка, проверка исправности и правильного подключения приборов учета электрической энергии, исправности электропроводки и сетей заземления, затяжка крепежных деталей,  очистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток, замков и др. арматуры  (один раз в неделю). 

2.5. Проверка нагрева элементов сопротивления, контактов во всех пускорегулирующих аппаратах, проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах, замена предохранителей и плавких вставок (в течение смены).

2.6. Совместно с работниками учреждений организовать на  объектах помещение (место) для временного складирования отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.7. Разработать инструкцию по сбору, хранению и транспортировке отработанных ртутьсодержащих ламп в учреждениях и до момента сдачи организации принимающей отработанные лампы.

2.8. В случае отсутствия в срок до 01 сентября 2025 года выполнить и разместить однолинейные схемы электроснабжения в электрощитовых. 

2.9. По факту устранения неисправностей сетей (систем) электроснабжения и выполнения проверки готовности их к эксплуатации в осенне-зимний период – предоставить акты проверки, подписанные представителями эксплуатируемых учреждений, до 05 августа 2025 года Заказчику в 3-х экземплярах. Работа по подготовке сетей должна быть завершена до 05 августа 2025 г.

2.10. Не реже одного раза в месяц осмотр сетей электроснабжения в присутствии ответственных представителей учреждения. По факту осмотра составить и предоставить Заказчику акт осмотра инженерной инфраструктуры эксплуатируемого объекта.
2.11. В случае необходимости оформить в отделе по государственному энергетическому надзору «Ростехнадзора», акт-допуск электроустановок в эксплуатацию требуемого объекта.

3. Вентиляционные системы:

3.1. Исполнитель обеспечивает запуск и наладку (регулировку) систем приточной вентиляции по заявке Заказчика (либо – по согласованию с Заказчиком) с оформлением акта о подключении, подписанного представителями Исполнителя, энергоснабжающих организаций, эксплуатируемых учреждений и Заказчика.

3.2. Осмотры оборудования по графику с заполнением карты осмотра.

3.3. Подтяжка креплений, ремней, контроль за состоянием подшипников, муфт, шкивов, креплений вентиляторов, исправностью виброгасящих устройств, осмотр кожуха вентилятора, калориферов, поддержание противопожарных (огнезадерживающих) клапанов в рабочем состоянии (включая электропривод), осмотр запорной арматуры (один раз в месяц).

3.4. Проверка отсутствия утечек в сварных швах и в уплотнительных соединениях теплообменников, при ослаблении в болтовых креплениях их подтяжка.

3.5. Контроль за работой и наладка измерительных приборов и приборов автоматики, в том числе электроприводов противопожарных (огнезадерживающих) клапанов (в течение смены).

3.6. Проведение планово-предупредительных работ по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период с составлением актов подписанных представителями учреждений. 

3.7. Замена фильтров (специального наполнителя фильтрующего элемента – фильтрующей ткани) вентиляционных систем.

3.8. Обеспечить работоспособность, своевременное обслуживание и устранение неисправностей систем дымоудаления и систем противопожарных (огнезадерживающих) клапанов.

3.9. Обеспечить срабатывание коммутационных аппаратов отключения системы вентиляции (включения системы дымоудаления и срабатывание противопожарных (огнезадерживающих) клапанов) при поступлении сигнала с автоматической пожарной сигнализации, в пределах границы обслуживания (от реле отключения системы вентиляции (включения системы дымоудаления).

3.10. Один раз в квартал совместно с организацией, обслуживающей пожарную сигнализацию и в присутствие представителя учреждения проводить проверку срабатывания отключения системы вентиляции (включения системы дымоудаления и срабатывание противопожарных (огнезадерживающих) клапанов с электроприводом) при поступлении сигнала на контакты управления коммутационных аппаратов включения/отключения о срабатывании пожарной сигнализации (с составлением акта и предоставлением его Заказчику). Осмотр пускового механизма срабатывания противопожарных (огнезадерживающих) клапанов с механическим приводом.   

3.11.  Обеспечение работы сетей электроснабжения,  электрооборудования, сетей отопления  и систем вентиляции  в соответствии с «Правилами пользования  электрической и тепловой энергией», «Правилами техники безопасности», «Правилами технической эксплуатации электроустановок», «Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок  и тепловых сетей потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»  и другими методическими нормативами и законодательными актами,  регулирующими вопросы управления, эксплуатации  и ремонта  инженерных сетей.

3.12. Для обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предназначенных для оплаты коммунальных услуг, Исполнитель производит по заявке Заказчика отключение и консервацию систем приточной вентиляции. Отключение производится в присутствии представителей энергоснабжающих организаций, с обязательным оформлением акта, подписанного представителями Исполнителя, энергоснабжающих организаций, эксплуатируемых учреждений и Заказчика.

3.13. По факту устранения неисправностей систем вентиляции и выполнения проверки готовности их к эксплуатации в осенне-зимний период – предоставить акты проверки, подписанные представителями эксплуатируемых учреждений, до 05 августа 2025 года Заказчику в 3-х экземплярах. Работа по подготовке систем должна быть завершена до 05 августа 2025 г.

4. Проведение планово-предупредительных мероприятий, работ по предотвращению аварий:

4.1. Восстановление повреждений трубопроводов систем инженерного оборудования зданий, приводящие к нарушению функционирования систем и повреждению помещений.

4.2. Замена и ремонт вышедшей из строя запорной, водозаборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования зданий.

4.3. Устранение засоров канализации с целью исключения затопления помещений.

4.4. Устранение неисправности оборудования ВРУ, повреждений электрического кабеля, проводов и отключающих устройств согласно акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

4.5. Проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварий и обеспечивающих бесперебойный режим работы систем инженерного обеспечения зданий.

4.6. Составление дефектных ведомостей на текущий и капитальный ремонт внутренних и наружных инженерных сетей до 15 сентября (после проведения работ по гидравлическому испытанию сетей при подготовке объектов к ОЗП). Составление дефектных ведомостей в сопровождении актов аварийной ситуации (с описанием причины неисправности) на текущий (непредвиденный) и капитальный ремонт внутренних инженерных по запросу Заказчика в указанные Заказчиком сроки.

4.7. Проведение плановой (при необходимости – внеплановой) проверки оборудования, обеспечивающего противопожарную защищённость объекта: пожарных шкафов зданий, пожарных рукавов, пожарных кранов; систем дымоудаления, противопожарных (огнезадерживающих) клапанов (при их наличии); дверных доводчиков; проверка срабатывания отключения системы вентиляции (включения системы дымоудаления и срабатывание противопожарных (огнезадерживающих) клапанов с электроприводом) при поступлении сигнала на контакты управления коммутационных аппаратов включения/отключения о срабатывании пожарной сигнализации; осмотр пускового механизма срабатывания противопожарных (огнезадерживающих) клапанов с механическим приводом; проведение планово-предупредительного ремонта электрооборудования и т.п.

Обеспечение мероприятий по энергоэффективному расходу (использованию) энергоресурсов; своевременное отключение систем теплоснабжения (системы отопления и системы приточной вентиляции), систем горячего (в исключительных случаях – холодного) водоснабжения. По запросу предоставить в адрес Заказчика акты об отключении (подключении) систем тепловодоснабжения в установленные Заказчиком сроки.

Давать свои предложения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов.

5. Организация аварийной службы включает в себя:

5.1. Организация круглосуточной аварийно-диспетчерской службы. Контроль за доступностью, работоспособностью контактных телефонов. Контроль за предоставлением контактных телефонов в эксплуатируемые учреждения, своевременное внесение изменений в контактную информацию при необходимости.

5.2. Прием заявок и выезд  специалистов круглосуточно. В срок не позднее 30 минут со времени поступления заявок принять все необходимые меры по локализации аварийных ситуаций в соответствии с действующими нормами. Обеспечение предоставления информации об устранении аварии Заказчику в течении одного рабочего дня.

5.3. Обеспечение оперативной связи с дежурным,  круглосуточный прием заявок об аварийных ситуациях, заявок на выявление и устранение неисправностей (ремонт) в работе оборудования инженерной инфраструктуры, от учреждений и охранных организаций, контроль за устранением и локализацией аварий, подтверждение выполненных работ в оперативных  журналах на объектах. Предоставление информации о выполнении ремонтных работ, устранении неисправностей Заказчику в течении одного рабочего дня. 

5.4. Заказчик оставляет за собой право проверки своевременного реагирования аварийно-диспетчерской службы на вызов для осуществления мероприятий по локализации аварийных ситуаций. Проверка осуществляется в присутствии представителей обслуживаемого Учреждения. По факту проверки оформляется акт проверки с указанием осуществления дозвона по номерам аварийно-диспетчерской службы, времени реагирования аварийной бригады. 

6. Плотницкие, прочие работы:

6.1. Плотницкие работы на объекте выполняются в течение суток после поступления заявки. 

Обеспечить: выполнение мелкого ремонта кровли, дверей, окон; врезка, замена замков; замена разбитых стекол; установка, замена доводчиков; ремонт покрытия пола и другие плотницкие услуги.

6.2. По каждому факту производства ремонтных работ (замена трубопроводов, кабельных линий, прочее) Исполнитель обеспечивает ремонт (восстановление) отделки помещения, такие как: замена гипсокартонных перегородок, шпатлёвка, окраска поверхностей стен.

7. Сварочные, сопутствующие работы:

7.1. Мелкий ремонт ограждения территории обслуживаемых учреждений, ворот, калиток.

7.2. Восстановление (ремонт) наружных колодцев, лестниц камер.

7.3. Немедленное устранение, демонтаж конструкций, представляющих опасность для жизни и здоровья лиц, находящихся на территории эксплуатируемого учреждения (торчащая арматура, частично или полностью разрушенные части кровли, окон – отливы, коньки, шифер, проч.).

7.4. Стоимость всех расходных материалов (гвозди, шурупы, болты и пр.), необходимых для сопутствующего ремонта включена в цену договора.

8. Непредвиденный ремонт:


8.1. Замена повреждённого (разбитого) сантехнического оборудования, замена запорной арматуры, установка дополнительного электрооборудования по предварительному согласованию с Заказчиком, замена поврежденных трубопроводов, электропроводки и электрооборудования. 

8.2. Плотницкие работы на объекте, требующие значительных материальных затрат. 

8.3. Устранение аварийных ситуаций на наружных инженерных сетях, требующих привлечения специальной техники. В случае необходимости привлечения для устранения аварий специальной техники (паропроизводящих установок, каналопромывочных машин и их аналогов, ассенизационных машин, автовышек) Исполнитель обязан уведомить (телефонограмма, факс) Заказчика в течение одного часа, после чего в течение 3-х рабочих дней предоставить Заказчику акт аварийной ситуации.  

8.4. Прочие работы, необходимость в выполнении которых возникла в процессе эксплуатации объекта, требующие дополнительных материальных затрат.

8.5. Все работы, необходимость в выполнении которых возникла в процессе эксплуатации объекта, требующие дополнительных материальных затрат, выполняются Исполнителем за счёт средств, предназначенных для непредвиденного ремонта.

8.6. Все работы по техническому обслуживанию и непредвиденному ремонту выполняются работниками соответствующих специальностей.

8.7. Все виды, объёмы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком, а также в обязательном порядке отражаются в журнале регистрации заявок.

8.8. Дальнейшее использование демонтированных б/у материалов и оборудования согласовывается с Заказчиком. Стоимость использованных без согласования с Заказчиком б/у материалов и оборудования возмещается Исполнителем за счёт собственных средств.

9. Общие требования:

9.1. Исполнитель приступает к работе после подписания акта приёмки-передачи объектов муниципальной собственности сторонами Заказчика и Исполнителя.      

9.2. Акт приемки-передачи объектов муниципальной собственности для выполнения работ по комплексному техническому и аварийному обслуживанию инженерной инфраструктуры подписывается после предоставления Исполнителем приказов по предприятию о назначении лица, ответственного (и на лицо его замещающее) за безопасную эксплуатацию электроустановок потребителя и приказа о назначении лица, ответственного (и на лицо его замещающее) за  безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Ответственные лица назначаются на основании протоколов проверки знаний, выданных Федеральной Службой по экологическому, технологическому и Атомному надзору, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.10.2019 №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики». 

Исполнитель предоставляет Заказчику копии действующих протоколов проверки знаний, приказов по предприятию и удостоверения на каждое ответственное лицо до момента приемки-передачи объектов на обслуживание, а также к моменту подготовки к осенне-зимнему периоду, в срок до 05 августа 2025 года.

В случае непредоставления указанных документов Исполнитель к выполнению работ (оказанию услуг) не допускается.

9.4. Исполнитель обязан осуществлять приемку в эксплуатацию новых и реконструируемых инженерных систем и оборудования, проверку их соответствия требованиям нормативно-технической документации.
9.5. Исполнитель обеспечивает своевременное выполнение предписаний надзорных органов в установленные сроки.

9.6. В случае необходимости Исполнитель может привлекать к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ (услуг), предусмотренных в Техническом задании. Если в рамках выполнения работ будут проводиться виды работ, подлежащие лицензированию (сертификации), Исполнитель (соисполнитель), непосредственно выполняющий данные виды работ, до момента начала выполнения данных видов работ документально подтверждает наличие лицензий (сертификатов) на право выполнения этих работ.

9.7. Для подготовки инженерных сетей к эксплуатации в осенне-зимний период Исполнитель обязан в срок до 03.07.2025 года предоставить в адрес Заказчика график подготовки (проверки) систем на объектах, согласованный с представителями учреждений. 

Заказчик оставляет за собой право на проверку осуществления Исполнителем мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период. По факту проверки оформляется акт проверки с указанием информации о факте осуществления подготовительных мероприятий, качества их проведения.

9.8. Исполнитель осуществляет:

- постоянный и своевременный контроль за соблюдением температурного режима в помещениях эксплуатируемых учреждений, пуско-наладку и регулировку работы систем отопления и приточной (приточно-вытяжной) вентиляции для создания комфортных условий на объектах в соответствии с нормами СНиП, СанПиН; 

- постоянный и своевременный контроль за соблюдением температурного режима работы котельной (температурного графика), обеспечивающей подачу тепловой энергии к эксплуатируемому объекту;

- контроль за расходом всех потребляемых на объекте энергоресурсов и мероприятия по их экономному и рациональному использованию;

- отключение (подключение) систем тепло-, водо-, электроснабжения, приточной и вытяжной вентиляции (по заявке Заказчика), с оформлением актов отключения (подключения), подписанного представителями Исполнителя, представителями эксплуатируемых учреждений и представителями Заказчика, а в случае необходимости – и представителями энергоснабжающих организаций.
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