
Техническое задание
на оказания услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности здания хлораторной, совмещённой с расходным складом хлора и парового котла ДКВР 2,5-13 № 1 с экономайзером БВЭС-I-2 участка очистных сооружений ХБК.
1. Наименование оказываемых услуг: проведение экспертизы промышленной безопасности здания хлораторной и парового котла ДКВР 2,5-13 № 1 с экономайзером БВЭС-I-2 совмещённой с расходным складом хлора.
Основание для выполнения услуг: ФЗ №116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
ОКПД 2: 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки
 2. Виды оказываемых услуг:
2.1. Обследование конструкции здания и парового котла ДКВР 2,5-13 № 1 с экономайзером БВЭС-I-2 с проведением технического диагностирования, неразрушающего контроля, обработка данных и составление заключения о соответствии состояния объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности, определение возможности, условий и сроков дальнейшей безопасной эксплуатации.
Регистрация заключений экспертизы промышленной безопасности в реестре Уральского управления Ростехнадзора. Получение и передача Заказчику уведомлений о регистрации заключений в Ростехнадзоре. 
2.2. Оказываемые услуги, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать данному техническому заданию.
2.3. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.
[bookmark: _Hlk205404059]3. Место оказания услуг: 624760, Свердловская Область, М.О. Верхнесалдинский, г. Верхняя Салда, Ул. III Интернационала, 219. Здание хлораторной, совмещенной со складом хлора участка очистных сооружений ХБК и Здание газовой котельной.
Исходные данные:
	Паровой котёл

	Тип системы
	ДКВР-2,5-13 (Е-2,5-14)

	Заводской номер
	6413

	Регистрационный номер
	15667

	Паропроизводительность, т/ч
	2,5

	Расчетное давление воды максимальное (избыточное), МПа (кгс/см2)
	1,3 (13,0)

	Разрешенное давление, МПа (кгс/см2)
	1,3 (13,0)

	Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
	0,8 (8,0)

	Температура, °С
	на входе в котел
	вода
	100

	
	на выходе из котла
	пар
	194

	Поверхность нагрева, м2
	радиационная
	16,7

	
	конвективная
	58,0

	Объем, м3
	водяной
	3,92

	
	паровой
	1,5

	
	питательный
	0,64

	Среда
	Вода, пар

	Основное топливо
	Природный газ

	Резервное топливо
	Нет

	Организация изготовитель
	Бийский котельный завод, г. Бийск

	Монтажная организация
	Предприятие п/я Р-6731

	Год изготовления
	Февраль 1977 г.

	Год ввода в эксплуатацию
	Апрель 1981 г.

	Режим эксплуатации
	Периодический

	Количество циклов нагружения
	не более 100

	Место установки
	Котельная участка очистных сооружений, МУП «ВКС», г. Верхняя Салда

	Назначение
	Производство пара для технологических нужд и отопления

	Экономайзер

	Тип системы
	БВЭС-1-2

	Заводской номер
	489

	Расчетное давление воды максимальное (избыточное), МПа (кгс/см2)
	1,5 (15,0)

	Разрешенное давление, МПа (кгс/см2)
	1,5 (15,0)

	Расчетная температура на выходе из экономайзера, °С
	133

	Поверхность нагрева, м
	водяного экономайзера
	28,0

	
	водяного экономайзера строительная
	28,8

	Организация изготовитель
	Бийский котельный завод, г. Бийск

	Монтажная организация
	Предприятие п/я Р-6731

	Год изготовления
	Ноябрь 1976г.

	Год ввода в эксплуатацию
	Апрель 1981 г.

	Назначение
	 Подогрев питательной воды парового   
 котла ДКВР 2,5-13.



Наличие и состав документации:
Проектно-конструкторской Типовой проект 903-1-48/70 «Котельная с 2 котлами ДКВР 2,5-13, топливо-газ.».
эксплуатационной заводской паспорт котла и экономайзера, чертежи, инструкции, заключения экспертизы промышленной безопасности, технический отчет по режимно-наладочным испытаниям котла.
4. Срок оказания услуг: в течении 30 календарных дней с момента заключения договора.
Время проведения услуги на объекте согласуется с руководителем учреждения. Исполнитель приступает к выполнениям услуг после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения услуг.
4.1. Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет Заказчику:
- утвержденный план график оказания услуг;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение услуг и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в выполнении услуг;
- не позднее 2-х рабочих дней предоставить список сотрудников необходимых для выполнения данных видов услуг (с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номеров машин, доставляющих материалы.).
5. Общие требования к выполнению услуг:
5.1. Наличие лицензии на выполнение данного вида услуг. 
В установленные сроки Исполнитель должен приступить к выполнению услуг, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания. 
5.2. Выполняемые услуги не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения услуг Исполнитель проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. 
5.3. Выполнение услуг Исполнителем не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время оказания услуг на объекте возлагается на Исполнителя.
Участок выполняемых услуг должен быть надежно огорожен, надежно препятствуя доступу на объект посторонних лиц, в том числе детей, их законных представителей, работников Заказчика и т.д.
5.4. Выполнить оценку фактического технического состояния объекта экспертизы: 
5.4.1. Выполнить обследование объекта в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений»;
5.4.2. Выполнить обработку данных и составление заключения. 
5.4.3. Выполнить регистрацию заключений экспертизы промышленной безопасности в реестре Уральского управления Ростехнадзора.
5.4.4. Получить и передать Заказчику заключение ЭПБ и уведомление о регистрации заключений в Ростехнадзоре в письменном виде (2 экземпляра), зарегистрированных в установленном порядке в территориальных органах Ростехнадзора и электронном виде. 
5.5. Привлекаемый к услуге персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов услуг, ответственность за привлекаемый к услуге персонал несет Исполнитель;
5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Исполнитель;
5.7. В случае возникновения претензий к персоналу Исполнителя независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Исполнителя, Заказчик имеет право дать указание Исполнителю на отстранение от участия в оказание услуг по Договору такого лица (группы лиц).
5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства оказанных услуг. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах оказываемых услуг, последовательности их выполнения.
5.9. Исполнитель должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить выполнение услуг при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения услуг;
- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов, выполняемой услуги, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.10. До подписания акта о приемке оказанных услуг вывезти за пределы территории, на которой проводятся оказания услуг, принадлежащие Исполнителю строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.
5.11. Заказчик имеет право:
- требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Исполнителем для выполнения услуг;
- требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с документацией и условиями договора;
- осуществлять контроль качества поставляемых Исполнителем оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;
- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов оказываемых услуг, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов оказанных услуг было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. 
- в любое время проверять ход и качество оказываемых услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
- отказать в оплате за оказываемых услуг, не предусмотренные настоящим Договором;
- отказать от оплаты за оказываемые услуги Исполнителем услуг в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Исполнителем соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных услуг в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Исполнителем требований о продлении сроков выполнения услуг.
5.12. Краткая характеристика и габаритные размеры здания хлораторной.
Здание прямоугольной в плане формы длиной – 33,740 м; шириной – 12,920 м; высотой – 5,500, разделённое на склад хлора и хлораторную общей капитальной стеной. Строительный объем – 2397,5 м3. 
Склад хлора представляет собой одноэтажное прямоугольное помещение с габаритными размерами 26,920 х12,920 м. Высотная отметка до низа стропильных конструкций + 5,400 м. В складе установлены две кран-балки грузоподъемностью Q=3,2т и Q=2т.
Хлораторная - двухэтажное помещение с габаритными размерами 12,920х6,000 м. Высота отметки до низа плит перекрытия + 3,500 м.
Конструктивно здание бескаркасное, образовано самонесущими кирпичными стенами с пилястрами, выполненными по фундаментным балкам ленточного типа.
Фундамент под стены ж/б, сборный, ленточный. Состоит из фундаментной блок-подушки и стенового фундаментного блока на цементно-песчаном растворе. 
Стены из красного кирпича, толщиной 460 мм, толщина кирпичной кладки наружных стен 510 мм. Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм. Керамический кирпич М-75 на цементно - песчаном растворе М-25. Покрытие – ребристые ж/б плиты. 
Кровля всего здания скатная, утепленная с гидроизоляционными слоями из рулонно-битумного наплавляемого материала. 
Водосток неорганизованный. 
Помещения отапливаемые.
Полы здания цементные толщиной 30 мм, уложенные на монолитное бетонное основание толщиной 150мм. Подпольные каналы – монолитные бетонные с перекрытием из сборных ж/б плит. 
Оконные блоки деревянные, ворота деревянные индивидуального исполнения, лестницы и площадки стальные.
Естественное освещение осуществляется через оконные проемы в наружных стенах.
Вентиляция принудительная, аварийная, обеспечивающая 12-ти кратный воздухообмен при помощи четырех вентиляторов. Вентиляция естественная через дефлекторы, оконные и дверные проемы в наружных стенах здания.
Категория помещений по взрывопожарной безопасности - Д.
Степень огнестойкости здания – III.
Класс пожарной опасности строительных конструкций – Ф 5.1 (не пожароопасные).
Дата ввода в эксплуатацию: декабрь 1984 года.
Условия эксплуатации здания характеризуются как нормальные, отсутствует агрессивное воздействие на строительные конструкции.
- расчетная температура наружного воздуха минус 330 С 
- вес снегового покрова – 150 кг/м2
- скоростной напор ветра - 35 кг/м2
- расчетная сейсмичность не выше 6 баллов
Характеристика загазованности, вибрации, агрессивности производственной среды слабоагрессивная.
Наличие и состав документации: 
проектно-конструкторской: Типовой проект 901-3-15/70 «Хлораторная производительностью 10 кг хлора в час, совмещенная с расходным складом хлора, для канализации».
Эксплуатационной: технический паспорт здания, чертежи, инструкции, заключения ЭПБ здания, акты осмотров здания, журнал осмотров здания, протоколы обследования и измерения заземляющих устройств.
нормативно-технической: ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ПБ производств хлора и хлорсодержащих сред.
6. Требования к качеству услуг, в том числе технология производства оказываемых услуг, методы производства выполнения услуг, методики выполнения услуг.
6.1. Оказываемые услуги должны быть выполнены в соответствии с документацией, Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», (Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 г. № 420, действует в редакции от 01.09.2025 г.);
- ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», (Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 г. № 500)
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (со всеми изменениями); 
- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов услуг.
6.2. Выполняемые услуги, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям актов законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).
7. Требования к результатам оказываемых услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых услуг потребностям Заказчика (приемка услуг).
7.1. Результатом оказываемой услуги являются выполненные услуги по обследованию  конструкций здания газовой котельной и парового котла ДКВР 2,5-13 № 1 с экономайзером БВЭС-I-2 с проведением технического диагностирования, неразрушающего контроля, обработке данных и составлению заключения, регистрация заключения экспертизы промышленной безопасности в реестре Уральского управления Ростехнадзора, получение и передача Заказчику уведомлений о регистрации заключений в Ростехнадзоре, в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» 
7.2. Сдача результатов оказываемых услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме оказываемых услуг, подписанным обеими сторонами.
7.3. По завершению оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику:
- заключение экспертизы промышленной безопасности в письменном виде (2 экземпляра), зарегистрированных в установленном порядке в территориальных органах Ростехнадзора и электронном виде.
8. Требования по объёму гарантий качества оказываемых услуг.
8.1. Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки оказываемых услуг.
8.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных услуг или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных услуг, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
8.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Исполнителю в разумный срок после их обнаружения. Исполнитель обязан устранить возникшие повреждения на объекте услуг, находящихся на гарантийном обслуживании в течение 24 часов с момента оповещения Заказчиком.
8.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных услуг не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Исполнитель обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Исполнитель обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.
8.5. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.
8.6. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
8.7. Исполнитель не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату оказываемых услуг третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
8.8. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на оказываемые услуги – не менее 24 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки оказанных услуг.
