
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № _____
г. Когалым	«___» ________ 2026 г.

 ___________________), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________, действующего на основании ________, с одной стороны, и 
Акционерное общество «Аэропорт Когалым» (АО «Аэропорт Когалым»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора управляющей компании АО «Аэропорт Когалым» - АО «Юграавиа» Качуры Александра Юрьевича, действующего на основании Устава и Договора №666/24-ЮА передачи полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Аэропорт Когалым» управляющей организации акционерное общество «Юграавиа» от 28.12.2024 г. с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании результатов проведения _________________ (Протокол закупки № ________________ от ______________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору) оказать Услуги по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и охранной и пожарной сигнализации (далее – Услуги) в объеме и сроки, установленные настоящим Договором, а Заказчик принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги. 
1.2. Услуги по настоящему Договору включают в себя: 
1.Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и их элементов.
2. Техническое обслуживание и ремонт систем охранной сигнализации и их элементов.
3. Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и их элементов (СОУЭ).
4.Техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов.
5.Техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов.
6. Техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.
1.3. Место оказания Услуг: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.о. Когалым, г. Когалым, территория Аэропорта согласно п.5 Технического задания (Приложение №2 к Договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет _______________ (____________________________) рублей ___копеек, НДС не облагается, согласно законодательству РФ/ в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ, и определяется в соответствии с Калькуляцией Услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Цена Договора включает в себя стоимость оказания Услуг и все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, предоставлением необходимого оборудования, всех видов налогов и прочих затрат.
2.2. Материалы, инструменты и оборудование, необходимые для оказания Услуг по Договору предоставляются за счёт Исполнителя.
[bookmark: Par57]2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.4. Исполнитель настоящим подтверждает, что Техническое задание содержит полную и исчерпывающую информацию в отношении требуемого по настоящему Договору объема Услуг, в связи с чем Исполнитель не вправе требовать увеличения Цены Договора в случае необходимости осуществления каких-либо дополнительных Услуг, которые Исполнитель не принял к сведению или не учел, изучая документацию и определяя объем Услуг на основании результатов такого изучения.
[bookmark: _Hlk143501895]2.5. Оплата по Договору осуществляется за фактически оказанные Услуги в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору), на основании выставленного счёта, счёта-фактуры или УПД. 
2.6. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика по реквизитам Исполнителя. Заказчик производит оплату в рублях путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.7. В случае предоставления платежных документов, которые содержат неверные реквизиты Заказчика и/или Исполнителя, а также наименование Услуг, срок оплаты продлевается на срок устранения Исполнителем указанных недостатков.
2.8. Заказчик обязан вернуть Исполнителю подписанный акт сверки взаиморасчетов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения от Заказчика посредством электронной почты с обязательным одновременным направлением оригинала по почте или нарочным.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать Услуги в строгом соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2. Обеспечить оказание Услуг квалифицированным персоналом;
3.1.3. Обеспечить соответствие оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.4. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора, для проверки исполнения Исполнителем обязательств по Договору;
3.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;
3.1.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при оказании Услуг;
3.1.7. В случае, если во время оказания Услуг по настоящему Договору Исполнитель повредит имущество Заказчика, Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения повреждения с составлением соответствующего акта, подписанного сторонами, по требованию Заказчика за свой счет устранить повреждения одним из следующих способов:
- возместить расходы на восстановление поврежденного имущества Заказчика;
- возместить расходы на приобретение аналогичного имущества в случае, если восстановление поврежденного имущества экономически нецелесообразно либо технически невозможно;
- восстановить поврежденное имущество своими силами или силами третьих лиц.
3.1.8. При оказании Услуг обеспечить:
- соблюдение сотрудниками требований законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда, правил техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии, отраслевых правил, регламентирующих документов, инструкций, действующих на территории Российской Федерации и определяющих безопасное оказание Услуг по выполняемым видам деятельности;
- исключить допуск к оказанию услуг на территории Аэропорта г. Ханты-Мансийск сотрудников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и/или под воздействием каких-либо веществ (наркотических, психотропных, медицинских и т.п.), оказывающих негативное влияние на психическое, физическое и эмоциональное состояние человека.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;
3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежаще оказанных Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
3.2.3. Привлекать третьих лиц (Соисполнителей) для оказания Услуг по Договору. 
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Предоставлять Исполнителю всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Исполнителем обязательств по Договору;
3.3.2. Назначить своих ответственных представителей, уполномоченных от имени Заказчика на основании надлежащим образом оформленных документов своевременно осуществлять приемку Услуг, надзор и контроль за ходом и качеством их оказания, а также оказывать Исполнителю содействие в оказании Услуг.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
3.4.2. Запрашивать у Исполнителя информацию об исполнении им обязательств по Договору;
3.4.3. Проверять в любое время ход оказания Услуг Исполнителем;
3.4.4. Осуществлять контроль качества оказанных Услуг, сроков оказания Услуг;
3.4.5. Требовать от Исполнителя устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;
3.4.6. Отказаться от приемки ненадлежащим образом оказанных Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Исполнителем обязательств по Договору требованиям, установленным Договором;
3.4.8. В случае досрочного оказания Услуг Исполнителем, по письменному согласованию, принять их и оплатить на условиях, определенных Договором.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
[bookmark: _Hlk143271064][bookmark: _Hlk143271075]4.1. Услуги оказываются Исполнителем своими силами либо с привлечением третьих лиц. Исполнитель несёт полную ответственность за действия привлекаемых третьих лиц.
[bookmark: _Hlk147396681]4.2. Оказание Услуг производится в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к настоящему Договору) и Перечнем и графиком оказания Услуг (приложение № 4 к настоящему Договору).
4.3. Срок оказания Услуг определяется в соответствии с Перечнем и графиком оказания Услуг (Приложение № 4 к настоящему Договору) и составляет 12 месяцев
[bookmark: _Hlk147397753]4.4. По завершении оказания Услуг Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче Услуг с приложением Акта сдачи-приёмки Услуг и следующих документов: Счет на оплату, УПД.
4.5. Приемка Услуг по Договору осуществляется Заказчиком в лице своего представителя, уполномоченного надлежащим образом на такие действия, в присутствии представителя Исполнителя.  
4.6. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 4.4. Договора, осуществляет приемку Услуг по Договору и подписывает Акт сдачи-приемки Услуг, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Услуг.
[bookmark: _Hlk143271317]4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг Исполнитель обязан устранить недостатки (дефекты) в течение 10 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа, либо в другой разумный срок, согласованный с Заказчиком.
[bookmark: Par160][bookmark: _Hlk143271348]4.8. Гарантийный срок на Услуги действует  с даты подписания акта сдачи-приемки услуг и до следующего периодического технического обслуживания. В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока по Договору Исполнитель несёт ответственность за некачественно оказанные Услуги в соответствии со ст. 723 ГК РФ.  При обращении Заказчика об устранении недостатков (дефектов) в период Гарантийного срока Исполнитель обязан устранить недостатки (дефекты) в течение 10 рабочих дней с даты получения обращения либо в другой разумный срок, согласованный с Заказчиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При нарушении Договорных обязательств Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку (пени) в размере – 0,1% от суммы задолженности начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока на оплату.
5.2. При нарушении договорных обязательств Исполнитель уплачивает Заказчику:
- за нарушение сроков оказания Услуг неустойку (пени) в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства;
- за повреждение имущества Заказчика Исполнитель оплачивает полную стоимость его ремонта. При невозможности ремонта и восстановления поврежденного имущества Исполнитель оплачивает 100% от стоимости повреждённого Имущества, либо производит замену на аналогичное.
[bookmark: _Hlk143271374]- за нарушение сроков устранения недостатков (дефектов) в гарантийный период Исполнитель уплачивает Заказчику 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства;
- за попытку провоза, проноса, а также за провоз, пронос, хранение, распространения и употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных и отравляющих веществ, оружия и боеприпасов на территории Аэропорта г. Когалым Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести) тысяч рублей за каждый выявленный факт нарушения;
- за нарушение Исполнителем или его персоналом требований законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда, правил техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать) тысяч рублей за каждый выявленный факт нарушения.
5.3. В случаях ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, 
не указанных в настоящем Договоре, Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств в натуре.
5.5. В случае нарушения (нарушений) Исполнителем требований НК РФ, 
проявившегося (-ихся) в неуплате или неполной уплате налога на добавленную стоимость, что повлекло за собой отказ соответствующих налоговых органов в возмещении предъявленного Исполнителем Заказчику при оказании Услуг суммы НДС, Исполнитель обязуется по требованию Заказчика возместить сумму не принятого к возмещению НДС согласно поданной в соответствующие налоговые органы налоговой декларации, а также все убытки, штрафные санкции, неустойки.
5.6. Стороны пришли к соглашению о неприменении положений ст. 317.1 ГК РФ.
5.7. Заказчик вправе удержать из сумм, причитающихся Исполнителю по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, суммы неустоек и/или убытков, которые подлежат уплате Исполнителем Заказчику вследствие нарушения условий настоящего Договора и положениями Законодательства, расходов по устранению недостатков с целью зачета соответствующих денежных обязательств в соответствии со статьями 407 и 410 ГК РФ и будет являться основанием прекращения обязательства Заказчика по оплате Услуг.
         5.8. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания  и действует до 30.04.2027, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив при этом Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 
6.3. Заказчик также вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения срока оказания Услуг Исполнителем, установленного п. 4.3 настоящего Договора, более чем на 15 календарных дней. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления о расторжении.
6.4. При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым с даты получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.
6.5. При расторжении настоящего Договора Стороны обязаны произвести расчёты по обязательствам Сторон. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором и не исполненных на момент прекращения действия или расторжения Договора, а также ответственности за неисполнение любого из этих обязательств. 
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.


7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
8.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии, но не более 30 календарных дней с даты направления претензии.
9.2. Спорные вопросы, вытекающие из настоящего Договора, по которым Стороны не пришли к соглашению, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме путём подписания Дополнительного соглашения обеими Сторонами.
9.4. В случае изменения организационно-правовой формы, юридического или почтового адреса, банковских реквизитов или смены генерального директора, каждая из Сторон обязана в течение 5 (пяти) дней уведомить об этом другую Сторону и принимает риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Сторона, допустившая нарушение, при возникновении споров не вправе ссылаться на имевшие место изменения и несет все риски и негативные последствия, вызванные неисполнением своих обязательств.
9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного соглашения с другой Стороной.
9.6. Исполнитель в течение пяти рабочих дней с даты подписания настоящего Договора обязан предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии: свидетельства о регистрации, учредительных документов, свидетельства о постановке на налоговый учет, документов, подтверждающих полномочия лица на подписание настоящего Договора. В случае их непредоставления Заказчик вправе не исполнять свои обязательства по настоящему договору.
9.7. Все условия настоящего Договора, а также содержание переговоров Сторон в процессе работы над Договором и в ходе его исполнения являются Коммерческой тайной Заказчика.
Вся информация, предоставленная Заказчиком Исполнителю для исполнения настоящего Договора, является Коммерческой тайной Заказчика.
Информация, составляющая Коммерческую тайну, может быть представлена Сторонами в банки, и лицам, оказывающим услуги по таможенному оформлению, если это необходимо для целей исполнения настоящего Договора и в объеме, необходимом для достижения этих целей.
9.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться применимым материальным правом Российской Федерации.
9.9. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
В случае заключения договора по результатам конкурентной закупки на электронной торговой площадке договор составляется в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
9.10. Ответственное лицо со стороны Исполнителя по вопросам исполнения настоящего договора _______________________________________(Ф.И.О., должность, адрес электронной почты, телефон). 
Ответственное лицо со стороны Заказчика по вопросам исполнения настоящего договора Яблонских Евгений Михайлович начальник ССиИТ, it@kogport.ru, 8(34667)4-33-11 доб.380 
9.11. Настоящий Договор содержит следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 Калькуляция Услуг; 
Приложение № 2 Техническое задание;
Приложение № 3 Акт-сдачи-приёмки Услуг;
Приложение № 4 Перечень и график оказания Услуг.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Исполнитель:

	Заказчик:
Акционерное общество «Аэропорт Когалым»

	Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
ОГРН 
ИНН _______ КПП _______

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
___________
Р/счет __________
к/счет  ____________
БИК ____________

телефон: __________
электронная почта: _______
	Юр. адрес: 628482 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.о. Когалым, 
г Когалым, ул. Авиаторов, стр. 19, этаж 3, кабинет 10
Почтовый адрес и индекс – а/я -340, г. Когалым, Тюменская область, 628486
ОГРН 1248600007040
Адрес для счетов-фактур: 628482 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
г.о. Когалым, г Когалым, ул. Авиаторов, стр. 19, этаж 3, кабинет 10
ИНН-8608063513 КПП-860801001

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет N 40702810267170000797
к/с 30101810800000000651 
БИК 047102651

Телефон – 8(34667) 4-33-11 доб. 205, 206
E-mail: office@kogport.ru

	




_______________ /_____________/
«___»___________2026 г.
 м.п.
	
Генеральный директор УК АО «Аэропорт Когалым» - АО «Юграавиа»


_______________ /А.Ю. Качура /
 «___»___________2026 г.
  м.п.


	


[bookmark: _Hlk143503038]Приложение № 1
к Договору №  
«   »                      2026 г.

Калькуляция Услуг

	№
	Наименование Услуг 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
(без НДС/с НДС)
	Стоимость, руб. 
(без НДС/с НДС)

	1
	Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и их элементов
	
	

	
	

	2
	Техническое обслуживание и ремонт систем охранной сигнализации и их элементов
	
	
	
	

	3
	Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и их элементов (СОУЭ)

	
	
	
	

	4
	Техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов
	
	
	
	

	5
	Техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов
	
	
	
	

	6
	Техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов
	
	
	
	

	Итого без НДС/с НДС: 
	





	Исполнитель:
_____________________

_________________/______________ /
«___»___________2026 г.
 м.п.
	Заказчик:
АО «Аэропорт Когалым»

_______________ /А.Ю. Качура /
 «___»___________2026 г.
  м.п.







Приложение № 2
к Договору №  
«   »                      2026 г.

Техническое задание
[bookmark: _Hlk136351890]на: Услуги по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и охранной и пожарной сигнализации 
	1
	Предмет закупки 
	Услуги по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и охранной и пожарной сигнализации

	2
	Объем работ/услуг
	1.Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и их элементов.
2. Техническое обслуживание и ремонт систем охранной сигнализации и их элементов
3. Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и их элементов (СОУЭ)
4.Техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов.
5.Техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов.
6. Техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

	3
	Назначение
	Обеспечение бесперебойной работы средств обеспечения пожарной безопасности.

	4
	Срок выполнения работ/оказания услуг
	[bookmark: _GoBack]С даты подписания договора по 30.04.2027 г.

	5
	Место выполнения работ/оказания услуг

	1. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.43
2. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.31
3. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.28
4. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.21
5. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.27А
6. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.15
7. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.41
8. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.19
9. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.41А
10. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.20
11. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.27
12. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.45
13. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.47
14. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.16
15. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.16/1
16. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.16/2
17. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.33
18. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.17
19. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.5
20. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.15А
21. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.63
22. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.35
23. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.16

	6
	Описание работ/услуг в объеме эксплуатационных документов и регламентов
	Согласно приложению №1 «Перечень оборудования и график оказания услуг». 

	7
	Общие требования к выполнению работ/ оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии, методам и методики выполнения работ/оказания услуг 
	«Техническое обслуживание всего комплекса оборудования пожарной и охранной сигнализации должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту», СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации...» (с учётом изменений, вступающих в силу с 01.09.2025), а также технической документацией заводов-изготовителей конкретных устройств. Для оборудования охранной сигнализации дополнительно применяются требования ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1-1. Общие требования»»;
-Огнезадерживающие клапаны (ОЗК) обслуживаются согласно  ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем»;
-Четвертьоборотные электроприводы обслуживаются согласно ГОСТ 34610—2019 Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия;
-Проверка пожарных кранов (ПК) на водоотдачу согласно действующим нормам "ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 796-ст).
-Обслуживание противопожарных преград и заполнений проемов проводиться согласно "ГОСТ Р 59642-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 795-ст).
- ПУЭ (7-ое издание) «Правила устройства электроустановок» (утв. приказом Минэнерго России от 20 июня 2003 г. № 242);
- НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;
- Приказ МЧС России от 20.07.2020 № 539 Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности";
- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта АУП, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; Организация и порядок проведения работ»; 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; 
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- ГОСТ Р 54101-2010 "Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт";
- ГОСТ Р 59638-2021. "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";
- ГОСТ Р 59639-2021. "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";
- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция;
- ГОСТ 30331.1-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения);
- СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защит;
- Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования».
          Пожарная сигнализация
1. Обслуживание кабельных линий, шлейфов сигнализации
1.1. Ежемесячно
- проверка технического состояния (внешний осмотр линейных блоков, соединительных линий, разветвительных коробок, гибких переходов), внешний осмотр кабельной сети участков слаботочных систем;
- поддержание в рабочем состоянии;
- проверка надежности крепления проводов и кабелей, обновление креплений;
- устранение повреждений и обрывов кабельной сети - при обнаружении;
- удаление пыли и загрязнений.
2. Обслуживание приборов приёмно-контрольных 
2.1. Ежемесячно
- проведение внешнего осмотра оборудования;
- проверка работы прибора в различных режимах;
- проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов;
- поддержание в рабочем состоянии;
- проверка работы прибора без основного питания в течение 5 минут;
- проверка и регулировка выходного напряжения блока питания;
- проверка питающего напряжения 220В, целостности предохранителей, аккумуляторов;
- проверка работы при срабатывании датчиков;
- удаление следов окисления с контактов;
- удаление пыли и загрязнений.
3. Обслуживание извещателей, датчиков
3.1. Ежемесячно
- проведение внешнего осмотра оборудования, при осмотре оборудования и выносных устройств индикации необходимо удостовериться, что они корректно промаркированы, не окрашены или не повреждены иным образом. При выявлении недостатков, выполнить маркировку, устранить другие выявленные нарушения;
- проверка работы указанным производителем способом;
- поддержание в рабочем состоянии;
- удаление пыли и загрязнений;
- проверка чувствительности, работы в различных режимах;
- проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов;
- проверка работы при срабатывании датчиков, при выявлении неисправности, производится их замена и/или калибровка.
4. Проведение комплексной проверки работоспособности системы пожарной сигнализации 
4.1 Ежемесячно 
- подтверждать проверку актом проверки работоспособности пожарной сигнализации, подписанным между представителями Заказчика и Исполнителя, в случае обнаружения проблем или неисправностей при проведении комплексных испытаний они должны быть устранены и испытания должны быть повторены после устранения проблем и неисправностей.

        Охранная система и контроль управления доступом (ОС и КУД)
1. Обслуживание кабельных линий, шлейфов сигнализации
1.1. Ежемесячно 
- проверка технического состояния (внешний осмотр линейных блоков, соединительных линий, разветвительных коробок, гибких переходов), внешний осмотр кабельной сети участков слаботочных систем;
- поддержание в рабочем состоянии;
- проверка надежности крепления проводов и кабелей, обновление креплений; 
- устранение повреждений и обрывов кабельной сети - при обнаружении.
- удаление пыли и загрязнений.
2. Обслуживание приборов приёмно-контрольных 
2.1. Ежемесячно 
- проведение внешнего осмотра оборудования;
- проверка работы прибора в различных режимах;
- проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов;
- поддержание в рабочем состоянии.
- проверка работы прибора без основного питания в течение 5 минут;
- проверка и регулировка выходного напряжения блока питания;
- проверка питающего напряжения 220В, целостности предохранителей, аккумуляторов. 
- проверка работы при срабатывании датчиков;
- удаление следов окисления с контактов;
- удаление пыли и загрязнений.
3. Обслуживание извещателей, датчиков
3.1. Ежемесячно 
- проведение внешнего осмотра оборудования, при осмотре оборудования и выносных устройств индикации необходимо удостовериться, что они корректно промаркированы, не окрашены или не повреждены иным образом. При выявлении недостатков, выполнить маркировку, устранить другие выявленные нарушения;
- проверка работы указанным производителем способом;
- поддержание в рабочем состоянии;
- удаление пыли и загрязнений;
- проверка чувствительности, работы в различных режимах;
- проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов.
- проверка работы при срабатывании датчиков, При выявлении неисправностей, производится их замена и/или калибровка.
4. Обслуживание оповещателей, кнопок
4.1. Ежемесячно 
- проведение внешнего осмотра оборудования при осмотре оборудования и выносных устройств индикации необходимо удостовериться, что они корректно промаркированы, не окрашены или не повреждены иным образом. При выявлении недостатков, выполнить маркировку, устранить другие выявленные нарушения;
- проверка работы указанным производителем способом;
- поддержание в рабочем состоянии;
- удаление пыли и загрязнений;
- проверка чувствительности, работы в различных режимах;
- проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов.
5. Обслуживание источников питания, агрегатов бесперебойного питания, блоков резервного питания
5.1. Ежемесячно 
- проведение внешнего осмотра оборудования;
- проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов;
- проверка его работы;
- поддержание в рабочем состоянии; 
- проверка предохранителей
- измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения
- проверка питающего напряжения 220 В, проверка и регулировка выходного напряжения блока питания 
- проверка работы зарядного устройства;
- проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления; 
- проверка срабатывания устройства при отключении питающего напряжения 220 В 
- удаление следов окисления в местах соединения; 
- удаление пыли и загрязнений;
6. Обслуживание пультов управления
6.1. Ежемесячно 
- проведение внешнего осмотра оборудования 
- проверка работы в различных режимах; 
- проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов пульта;
- поддержание в рабочем состоянии.
- проверка и регулировка выходного напряжения блока питания 
- удаление пыли и загрязнений 
- удаление следов окисления с контактов и монтажа
7. Осблуживание СКУД
7.1 Ежемесячно:
- внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.;
 - ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания;
- контроль исправности световой индикации на приемно-контрольных приборах и блоках;
- восстановление работоспособного состояния систем, отдельных технических средств и элементов систем (занесение в базу систему КУД дополнительных ключей, кабелей, деталей, оборудования, приборов, настройка оборудования, программного обеспечения, устранение выявленных нарушений в креплениях устройств и оборудования и тд.). При невозможности восстановления работоспособного состояния систем и оборудования в рамках Договора - диагностика неисправностей, предоставление технических заключений о неисправностях.
7.2 Ежеквартально (март, июнь, сентябрь, декабрь):
- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости);
-  контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;
- проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, контроллеров, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.);
- проверка работоспособности систем в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах;
- профилактические работы (очистка наружных поверхностей устройств, изолирование разорванных и оголённых участков цепей, чистка разъемов, проверка креплений извещателей в помещениях и на периметровом ограждении) и регламентные работы, проводимые в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей оборудования;
- замер величины питающего напряжения на источниках бесперебойного питания. Проверка емкости аккумуляторов РИП. При необходимости восстановление аккумуляторных батарей; 
- проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – провести восстановление аккумуляторных батарей и повторная проверка;
- проверка сработки системы КУД при поступлении сигнала "пожар" (разблокировка эвакуационных дверей при пожаре);
- проверка технического состояния и (или) тестирование периферийного оборудования и устройств системы КУД: 
а) вызывных и переговорных устройств; 
б) считывателей-идентификаторов (считывателей электронных ключей); 
в) электромагнитных замков, доводчиков; 
г) контроллеров в соответствии с инструкциями изготовителей;
- проверка герметичности систем, расположенных на периметре и восстановление герметизация кабельных вводов в пылевлагозащитные оболочки;
- обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования

             Структурированная кабельная система
1.1 Ежемесячно:
- проверка технического состояния (внешний осмотр линейных блоков, соединительных линий, разветвительных коробок, гибких переходов, шкафов, стоек), внешний осмотр кабельной сети участков слаботочных систем;
- восстановление работоспособного состояния систем, отдельных технических средств и элементов систем (кабелей, деталей, оборудования, приборов, настройка оборудования, программного обеспечения, устранение выявленных нарушений в креплениях устройств и оборудования и тд.). При невозможности восстановления работоспособного состояния систем и оборудования в рамках Договора - диагностика неисправностей, предоставление технических заключений о неисправностях.
Перечень работ при восстановительном обслуживании:
- внеочередные осмотры слаботочных систем:
- выполнение работ, связанных с ликвидацией нештатных ситуаций

       Питание слаботочных устройств, система электроснабжения.
1.1 Ежемесячно:
- содержание устройств и оборудования в соответствии с требованиями предприятий-изготовителей и правил технической эксплуатации;
- поддержание работоспособности сооружений и системы электроснабжения;
- выполнение организационно-технических мероприятий по безопасному проведению работ;
- проверка соответствия электросетей и электрооборудования условиям эксплуатации и нагрузке, отсутствие нагрева, наружный и внутренний осмотр, проверка исправности подключений, ликвидация видимых повреждений;
- профилактические работы (изолирование разорванных и оголённых участков цепей, чистка разъемов) и регламентные работы, проводимые в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей оборудования  
- поддержание работоспособности и устранение неисправностей. 
- проверка работы источников бесперебойного питания, стабилизаторов напряжения и сетевых фильтров;
- восстановление работоспособного состояния систем, отдельных технических средств и элементов систем и оборудования (кабелей, деталей, оборудования, приборов, настройка оборудования, и тд.). 
При невозможности восстановления работоспособного состояния систем и оборудования в рамках Договора - диагностика неисправностей, предоставление технических заключений о неисправностях.
1.2 Ежеквартально (март, июнь, сентябрь, декабрь):
- проверка крепления жил кабелей в клеммниках и автоматических выключателях, подтяжка соединений в случае ослабления
- проверка питающего напряжения 220 В, проверка и регулировка выходного напряжения блока питания.
- проверка предохранителей;
- измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения;
- проверка работы источников бесперебойного электропитания;
- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, а также контактов вилок в розетках (для дополнительных и вспомогательных устройств), укрепление контактов (при необходимости);
- проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ оператора(ов), в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности (при необходимости — с заменой кабельной части разъема);
- замер величины питающего напряжения на источниках бесперебойного питания. Проверка емкости аккумуляторов РИП (ИБП). Напряжение на клеммах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 13,26 В. Данное измерение проводят на полностью заряженных батареях, подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не выше 20 °C – 25 °C. В случае снижения напряжения до значений менее 13,26. При необходимости проводится восстановление аккумуляторных батарей;
проверка состояния аккумуляторов, при необходимости восстановление;
- проверка работы зарядного устройства;
- проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления; 
- проверка срабатывания устройства при отключении питающего напряжения 220 В; 
- удаление следов окисления в местах соединения контактных групп; 
- удаление пыли и загрязнений с источников бесперебойного питания, стабилизаторов напряжения и сетевого фильтра.

	8
	Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг 

	Сопровождение программного обеспечения и базы данных охранной сигнализации АРМ «Орион Про» 1.20.3
Сопровождение программного обеспечения и базы данных пожарной сигнализации центрального прибора индикации и управления настольный ЦПИУ "Рубеж" исп.3 (GLOBAL)
В случае необходимости выполнения ремонта обслуживаемого оборудования, с заменой деталей Исполнитель составляет соответствующий Акт с указанием наименования деталей, подлежащих замене. 
Исполнитель выдает рекомендации для приобретения расходных материалов, соответствующих действующим государственным стандартам и техническим нормам (вышедшее из строя оборудование по сроку службы, не подлежащее ремонту, приобретается за счет средств Заказчика).

	9
	Порядок сдачи и приемки результатов работ/услуг

	Оформление акта сдачи-приемки услуг.

	10
	Гарантийные обязательства 
	С даты подписания акта сдачи-приемки услуг и до следующего периодического технического обслуживания

	11
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов
 по завершению и сдаче работ/услуг
	Не требуется

	12
	Требования к квалификации Исполнителя / Подрядчика
	Опыт выполнения аналогичных услуг не менее пяти лет.
Исполнитель обязан иметь лицензию.
Работники Исполнителя должны быть сертифицированными специалистами по системе противопожарной защиты «Global» на базе прибора ППКПУ «Рубеж-Глобал».
Персонал должен иметь профильное среднее/высшее образование (техническое), пройти курсы повышения квалификации (от 72 часов) по монтажу и ремонту систем безопасности, а также знать нормативные документы МЧС (ГОСТ Р 59638-2021). 
Обеспечить наличие квалифицированного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже III и допущенного к работам в электроустановках.

	13
	Авторские права
	Не требуется

	14
	Иные требования
	Исполнитель обязан заблаговременно (три-пять рабочих дня) представлять письменные заявки для оформления и пропуска установленной формы для оформления пропуска в контролируемую зону транспортной безопасности АО «Аэропорт Когалым»:
Оформление и выдача пропуска осуществляется согласно инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму в АО аэропорт Когалым

	15
	Приложения
	Приложение №1 «Перечень оборудования и график оказания услуг»




Приложение №1 
Перечень оборудования и график оказания услуг
	Перечень и периодичность обслуживания оборудования систем охранной сигнализации 

	№ п/п
	Наименование устройства
	Количество, шт.
	Периодичность обслуживания

	1. 
	ППКП «ВЭРС-ПК24»
	3
	Ежемесячно

	2. 
	ППКП «ВЭРС-ПК4»
	2
	Ежемесячно

	3. 
	ППКП «ВЭРС-ПК2»
	2
	Ежемесячно

	4. 
	ПКОП «Гранит-8»
	1
	Ежеквартально

	5. 
	ИО 415-2 «Астра-621»
	1
	Ежемесячно

	6. 
	ИО 101-7 «Астра-321»
	2
	Еженедельно

	7. 
	ИО 409-12 «Фотон-10»
	8
	1 раз в год

	8. 
	ИО 409-8 «Фотон-9»
	7
	1 раз в год

	9. 
	ИО 329-4 СТЕКЛО-3
	2
	1 раз в полгода

	10. 
	ИО 102-26
	21
	1 раз в полгода

	11. 
	ИО 102-20
	4
	1 раз в год

	12. 
	ИО 102-16/2
	36
	Ежеквартально

	13. 
	Оповещатель «Маяк-12К»
	4
	1 раз в полгода

	14. 
	Извещатель магнитный адресный С2000-СМК
	114
	Ежеквартально

	15. 
	Извещатель оптико-электронный объемный С2000-ИК
	6
	1 раз в полгода

	16. 
	Извещатель охранный поверхностный звуковой С2000-СТ
	21
	1 раз в полгода

	17. 
	Кнопка тревожная С2000-КТС
	16
	1 раз в полгода

	18. 
	Пульт контроля управления С2000-М
	1
	Ежеквартально

	19. 
	Пульт контроля управления С2000-БКИ
	3
	Ежемесячно

	20. 
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	7
	Ежеквартально

	21. 
	Адресный расширитель С2000-АР
	10
	1 раз в год

	22. 
	Источник резервированного питания РИП-12
	7
	Ежеквартально

	23. 
	Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ
	1
	Еженедельно

	24. 
	Преобразователь интерфейсов С2000 Ethernet
	1
	Ежемесячно



	Перечень и периодичность обслуживания оборудования систем пожарной сигнализации 

	№
п/п
	Наименование устройства
	Количество, шт.
	Периодичность обслуживания

	1. 
	Абонентское устройство, META 18555
	9
	Ежеквартально

	2. 
	Адресная метка, AM4-R2
	5
	1 раз в полгода

	3. 
	Блок связи, META 19555
	1
	Ежемесячно

	4. 
	Бокс резервного питания, БР24 2x12
	1
	1 раз в полгода

	5. 
	Выключатель автоматический однополюсный, BA47-29 IP 6 А х-каС
	3
	1 раз в полгода

	6. 
	Датчик сигаретного дыма, AR01-12M
	16
	1 раз в полгода

	7. 
	Извещатель пож. пламени Пульсар 1-0 ЮС
	11
	1 раз в полгода

	8. 
	Извещатель пож. ручной ИПР 513-10
	3
	Ежемесячно

	9. 
	Извещатель пожарный дымовой линейный, ИПДЛ-Д-1/4Р
	8
	1 раз в полгода

	10. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресноаналоговый для подвесного потолка, ИП 212-149 W2.04
	162
	1 раз в полгода

	11. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, ИП 212-149 W1.04
	2
	Ежеквартально

	12. 
	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный точечный ИП 212-45 (VI/04)
	2
	1 раз в полгода

	13. 
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный, ИПР513-12ИКЗ
	21
	1 раз в полгода

	14. 
	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый для подвесного потолка, ИП 101-52-PR W2.04
	2
	Ежеквартально

	15. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-1
	9
	1 раз в полгода

	16. 
	ИП 101-29-А3R1
	60
	1 раз в полгода

	17. 
	ИП 103-4/1-70 ИБ
	28
	1 раз в полгода

	18. 
	ИП 103-4/1-70ИБ
	18
	1 раз в полгода

	19. 
	ИП 103-5/1
	532
	1 раз в полгода

	20. 
	ИП 212-3СУМ
	60
	1 раз в полгода

	21. 
	ИП 212-41М
	224
	Ежеквартально

	22. 
	ИП 212-64
	351
	Ежеквартально

	23. 
	ИПР 3СУМ
	66
	Ежеквартально

	24. 
	ИПР 513-10
	10
	Ежеквартально

	25. 
	ИПР 513-11
	27
	Ежеквартально

	26. 
	Источник вторичного электропитания резервированный адресный, ИВЭПР 24/2,5 RS-R2 , исп. 2x17 БР
	6
	Ежемесячно

	27. 
	Источник резервного питания «ИВЭПР 12/5»
	2
	Ежеквартально

	28. 
	Источник резервного питания «СКАТ-1200»
	7
	Ежеквартально

	29. 
	Коммутатор на 8 портов, Sonar SNA-800
	1
	Ежеквартально

	30. 
	Контроллер адресных устройств в металлическом, КАУ-2
	1
	Ежеквартально

	31. 
	Контроллер групповой в металлическом корпусе, с АДС, ГК исп.2
	1
	Ежемесячно

	32. 
	Модуль изолятор, MH-R2
	36
	1 раз в полгода

	33. 
	Модуль релейный на 1 выход, PM1M-R2
	25
	Ежеквартально

	34. 
	Оконечный фильтр, Sonar SFT-2300
	3
	Ежеквартально

	35. 
	Оповещатель «Маяк-12К»
	3
	1 раз в полгода

	36. 
	Оповещатель «Свирель»
	41
	Ежемесячно

	37. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КП(110 дБ)
	4
	Ежеквартально

	38. 
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход" Кристалл-12 "Выход"
	2
	Ежемесячно

	39. 
	ППК «Роса-2SL»
	4
	Ежемесячно

	40. 
	ППКП «ВЭРС-ПК16»
	1
	Ежеквартально

	41. 
	ППКП «ВЭРС-ПК24»
	3
	Ежемесячно

	42. 
	ППКП «ВЭРС-ПК4»
	3
	Ежемесячно

	43. 
	ППКП «ВЭРС-ПК8»
	5
	Ежемесячно

	44. 
	ППКП «Рубеж-2АМ» 
	2
	Еженедельно

	45. 
	ППКП «Рубеж-2ОП» 
	1
	Еженедельно

	46. 
	Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный ВЭРС-ПК 16П вер.3.2
	1
	Ежемесячно

	47. 
	Пульт дистанционного пуска ПДП
	4
	Ежемесячно

	48. 
	Пульт управления терминальный с двумя PFM, ТПУ . ПАСН.425688.003
	1
	Ежемесячно

	49. 
	Соединительные линии, м
	400
	Еженедельно

	50. 
	Центральный прибор индикации и управления, ЦПИУ "Рубеж" исп.З (GLOBAL) ПАСИ.425532.008.03.02.03.01
	1
	Еженедельно



	Перечень и периодичность обслуживания оборудования систем СОУЭ 

	№п/п
	Наименование устройства
	Количество, шт.
	Периодичность обслуживания

	1. 
	Настенный громкоговоритель, ЗВг, SWS-106W
	103
	Ежеквартально

	2. 
	Модуль речевого оповещения МРО-2М
	6
	Ежеквартально

	3. 
	Оповещатель охранно- пожарный световой адресный "Выход", ОПОП 1-R2
	33
	Ежемесячно

	4. 
	Оповещатель охранно- пожарный световой адресный "Выход+Стрелка влево", ОПОП 1-R2
	4
	Ежемесячно

	5. 
	Оповещатель охранно- пожарный световой адресный "Выход+Стрелка вправо", ОПОП 1-R2
	4
	Ежеквартально

	6. 
	Прибор управления средствами оповещения пожарный, SONAR . SPM-B20085-DW
	1
	Ежемесячно

	7. 
	Оповещатель «Соната-3Л»
	26
	Ежеквартально



	Перечень и периодичность обслуживания оборудования систем пожаротушения

	№п/п
	Наименование устройства
	Количество, шт.
	Периодичность обслуживания

	1. 
	Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н)-3-И-ГЭУ2
	4
	1 раз в год

	2. 
	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-12 ПАСН.421457.010-00.16 УДП 513-12 «Пуск порошка», цвет желтый.
	1
	Ежеквартально

	3. 
	Оповещатель «Автоматика отключена» ОПОП 1-R2-05
	1
	Ежеквартально

	4. 
	Оповещатель «Порошок уходи» ОПОП 1-R3-05
	1
	Ежеквартально

	5. 
	Оповещатель «Порошок не входи» ОПОП 1-R2-04
	1
	Ежеквартально

	6. 
	Оповещатель звуковой ОПОП 2-R2
	1
	Ежеквартально

	7. 
	БМП-R2 Блок модульного пожаротушения
	1
	1 раз в полгода

	8. 
	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 24/2,5 RS-R2 исп. 2х17 БР
	1
	Ежеквартально

	9. 
	Бокс резервного питания БР 24 2х12
	1
	1 раз в полгода

	10. 
	Генератор АГС-6
	12
	Ежеквартально

	11. 
	Оповещатель светозвуковой «Аэрозоль уходи»
	16
	Ежеквартально



	Перечень и периодичность обслуживания противопожарных дверей

	№п/п
	Наименование устройства
	Количество, шт.
	Периодичность обслуживания

	1
	Дверь противопожарная УТС.1 ПП30
	66
	Ежеквартально



	Перечень и периодичность обслуживания оборудования противодымной защиты

	№п/п
	Наименование устройства
	Количество, шт.
	Периодичность обслуживания

	1
	Клапан огнезадерживающий ОКЭ-ТМ-СП50
	11
	Ежемесячно



	Перечень и периодичность обслуживания оборудования систем противопожарного водоснабжения 

	№п/п
	Наименование устройства
	Количество
	Периодичность обслуживания

	1
	Пожарный кран
	114
	2 раза в год (весна, осень)



	Перечень и периодичность обслуживания прочего оборудования

	№п/п
	Наименование устройства
	Количество
	Периодичность обслуживания

	1
	Электропривод четвертьоборотный типа ГЗ-ОФ(К)
	5
	Ежеквартально




	Исполнитель:
_____________________

_________________/______________ /
«___»___________2026 г.
 м.п.
	Заказчик:
АО «Аэропорт Когалым»

_______________ /А.Ю. Качура /
 «___»___________2026 г.
  м.п.



[bookmark: _Hlk143502554]Приложение № 3
к Договору №  
«   »                      2026 г.

ФОРМА АКТА 

АКТ сдачи-приемки Услуг
 к Договору №                    от «   »                 2026 г.

г.___________________							     «____» _____ 20___ г.

Акционерное общество «Аэропорт Когалым» (АО «Аэропорт Когалым»,, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Исполнительного директора Зайкова Игоря Николаевич, действующего на основании Доверенности № 177 от 22.12.2025г., с одной стороны, и                                      , именуемое в дальнейшем – Исполнитель, в лице                           , действующего на основании                  , с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, составили настоящий акт о нижеследующем: 
В соответствии с Договором от                                       на оказание Услуг по __________________________  Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие Услуги:

	№
п/п
	Наименование Услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
(без НДС/с НДС)
	Стоимость, руб. 
(без НДС/с НДС)

	1.
	
	
	
	
	

	Итого:
без НДС/с НДС
	


	
Подписи Сторон:
	Исполнитель:
_____________________

_________________/______________ /
«___»___________2026 г.
           м.п.
	Заказчик:
АО «Аэропорт Когалым»

_______________ /                         /
«___»___________2026 г.
           м.п.




ФОРМУ УТВЕРДИЛИ

	Исполнитель:
_____________________

_________________/______________ /
«___»___________2026 г.
 м.п.
	Заказчик:
АО «Аэропорт Когалым»

_______________ /А.Ю. Качура /
 «___»___________2026 г.
  м.п.




Приложение № 4
к Договору №  
«   »             2026 г.



Перечень и график оказания Услуг

	№ п/п
	Наименование Услуг
	Дата 
начала оказания Услуг
	Дата 
окончания оказания Услуг

	1
	Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и их элементов
	01.05.2026
	30.04.2027

	2
	Техническое обслуживание и ремонт систем охранной сигнализации и их элементов
	01.05.2026
	30.04.2027

	3
	Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и их элементов (СОУЭ)
	01.05.2026
	30.04.2027

	4
	Техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов
	01.05.2026
	30.04.2027

	5
	Техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов
	01.05.2026
	30.04.2027

	6
	Техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах
	01.05.2026
	30.04.2027





	Исполнитель:
_____________________

_________________/______________ /
«___»___________2026 г.
м.п.
	Заказчик:
АО «Аэропорт Когалым»

_______________ /А.Ю. Качура /
 «___»___________2026 г.
  м.п.
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